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*Instalación de todos los Patch Cord cobre/fibra requeridos(alrededor

300 cobre y 75 fibra óptica)

* Los Patch Cords deben ser del modelo sugerido o equivalente siempre

cumpliendo con las especificaciones técnicas

* Entregar documento de Certificación de todos los Patch Cord

instalados tanto de cobre como de fibra
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. , b d h o ocar a etiqueta e I ent1 1cac1on en am os extremos a ca a patc 

cord instalado tipo adhesivo vinyl y envolvente en el cableado(sugerido 

S100X125VAC) 

* Se instalaran los Patch cords Cobre/Fibra en las canaletas y

escalerillas ya existentes en el Data Center

Se requiere carta del fabricante que avale ser 

distribuidor y implementador de la marca 

propuesta 

1 Carta de referencia de un cliente que hayan 

implementado cableado estructurado 


