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DIRECCioN: 
RECURSOS 

1. Marca con una X tipo de ficha

técnica:

1 GERENCJA: 
SERVICIOS GENERALES 

Bien: 

2. Nombre del bien o servicio: Suministro e Instalación de
batería HX300 para UPS

CODIGO: RE-CC-FR•OOS 

VERSIÓN: o 

FECHA DE ABRIL 2023 EMISION: 

PÁGINA: 1 de 2 

Servicio: K 

3. Código SAP ():

4. Descripción del bien o servicio: Suministro e Instalación de Batería Para UPS AETON
Modelo 9390.

5. Imagen (solo aplica para bienes).

6. Especificaciones técnicas:

• BATERÍA DE 12 VOLTIO
• CAPACIDAD 119AH
• Dimensión 8.2 • • H X6.8 • • W X 10.2 • 'L
• De Gelatina
• Terminales de receptáculo roscados M6
• HX 300
• Vida útil de 5 años

Servicios:
• Suministro e instalación de batería para UPS.

Si este documento está impreso, es una copla no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentra en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A. 
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7. Garantias (si aplica):

Garantía mínima de un año FULL

8. Aplicaci6n del bien o servicio.

Esta Batería serán utilizada en el UPS Modelo 9390 de 40kw perteneciente a la Oficina
Administrativas Mega Centro 11

9. Observaciones importantes:

La batería debe tener fecha de fabricación del fabricante no mayor de un año.
Se requiere que et proveedor cuente con la certificación por AETON o UNITRADES, paro
poder realizar el seNicio.

REVISADO APROBADO 

GERENTE SERVICIOS GENEIIALES DIRECTOR DE RECURSOS 

Carmen de la Raso Wagner Re nasa 

Fecha: 

Si este documento está impreso, es una copia no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentran en el Portal de 
Oocumentación de EDEESTE, S.A. 


